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Elektrothermischer Stellantrieb

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Heizungspumpe

Uhrenthermostat 230V

L1 N PE H

Netz 230V

E - Verdrahtungsvorschlag, Wohnungsstation - Festwert mit Fußbodenheizung

Uhrenthermostat LT08, 230V

N

Die eingetragenen Leiterkabel dienen nur als Empfehlung !
Die tatsächliche Auswahl und Installa on der Leiterkabel,
muss jedoch unter Berücksich gung der tatsächlichen Bedingungen 
der Installa on und in Übereins mmung mit na onalen Normen und 
Vorschri en sowie den Anforderungen der spezifischen Anwendung erfolgen. 

Vom Elektriker vor Ausführung prüfen lassen!

Alle Angaben sind bauseits vor Ort zu prüfen !

Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit diesen unverbindlich 
zur Verfügung gestellten Plänen, Materialzusammentellungen und Berechnungen,
gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig,
ausgeschlossen, sofern dem Verfasser nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.

Empfehlungen Kabelleiter:

Die Verantwortung für die Auswahl und Installa on der
Leiterkabel liegt beim Elektroinstallateur!

Abbildung Thermostat : 
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Kabel - Netz 230V
H05VV-F3G 3x1mm²

Info:

Info:
Kabel - Pumpe
H03V2V2 - F 3 x 0,75mm² od.
H05V2V2 - F 3 x 0,75mm²
beim Lieferumfang enthalten

Info:
Kabel - Thermostat
H05VV-F 3x0,75mm²
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